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m Tygodniowy, przewodowy regulator
temperatury wersja hotelowa

AURATON Libra H to tygodniowy, przewodowy regulator

temperatury wersja hotelowa przeznaczony do wspdtpracy

z gazowym lub elektrycznym urzadzeniem grzewczym.

En Weekly, wired thermostat hotel version
AURATON Libra H is a weekly, wired thermostat,
hotel version, designed to work with a gas or electric
heating device.

Tydenni dratovy termostat verze pro hotely
AURATON Libra H jedratovy termostat verze pro
hotely, navrzeny pro praci s plynovym nebo elek-
trickym topenim.

m Tyzdenny drotovy termostat verzia pre hotely
AURATON Libra H je drotovy termostat verzia pre
hotely, navrhnuty pre pracu s plynovym alebo elek-
trickym vykurovacim zariadenim.

m Termostat saptamanal, cu fir versiune hotel
AURATON Libra H este un Termostat saptdamanal, cu
fir versiune hotel, conceput pentru a functiona cu un

@@ Instrukcja rozszerzona znajduje sig na stronie:
[ED The extended manual can be found at:
Rozsifené instrukce naleznete na adrese:
H3 Rozsirené instrukcie najdete na adrese:
@9 Instructiunile detaliate pot fi gisite la adresa:
@ PacwmpeHHoe pyKOBOACTBO MOXHO HaiiTh Ha:
I A kiterjesztett utasitas a kévetkezd cimen
taldlhato:
PaslumpeHaTta MHCTPYKLMA MOXKe Aa
HamepwuTe Ha:
(13 Die ausfiihrliche Anleitung finden Sie unter:
3 Linstruction étendue peut étre trouvée a :
[ Lainstruccién extendida se puede encontrar en:
To ekteTapévo eyXeLpidilo SiatiBetat otn
SievBuvon:
Il manuale esteso & disponibile all’indirizzo:
13pléstinj vadova galima rasti tinklalapyje:
Papladinata rokasgramata ir atrodama:
Laiendatud juhend on saadaval aadressil:
MpowmnpeHn NpUpyYHMK MosKeTe Hahu Ha:
[@B 0 manual estendido pode ser encontrado em:

https://manuals.auraton.pl
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m HepenbHbIi, NPOBOAHOM TepMOCTaT 8epcus
0na 2ocmuHuy

AURATON Libra H — HeieibHblI, NPOBOAHOMN TEpMO-

cTaT 8epcusA 0710 20CMUHUY, NPeAHa3HAYeHHbIR ans

paboTbl C ra30BbIMU UM INEKTPUYECKUMM Harpesa-

TeNbHbIM YCTPOIACTBOM.

Heti, vezetékes termosztat-szdlloda verzio
Az AURATON Libra H egy heti, vezetékes termosztat,
szdllodaverzid, amelyet gaz- vagy elektromos f(it6be-
rendezéssel torténé mikodésre terveztek.

CeamMUYHA, KabenHa TepmocTaTHa 8epcusa

Ha xomena
AURATON Libra H e cegmuyeH sKuueH TepmocTar,
XomescKa 8epcus, NpeaHasHaveH aa pabotu c ra-
30BO WJ/IM €/1eKTPUYECKO OTOMINTENHO YCTPOWUCTBO.

m Wochentliche, kabelgebundene Thermostat-
-Hotelversion

AURATON Libra H ist ein wochentlicher Hotel-Ther-

mostat mit Kabel, der fir die Arbeit mit einem Gas-

oder Elektroheizgerat ausgelegt ist.

dispozitiv de incalzire cu gaz sau electric.
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m Regulator

1-wyswietlacz LCD

2 - pokretto nastaw ze
zintegrowanym przyci-
skiem ,,0K”

3 — przyciski wyboru trybu
%) tryb dzienny — kom-
fortowy; (€) tryb nocny
—ekonomiczny.

4 - przycisk ustawienia
godziny i dnia tygodnia

5 — przycisk wyboru programu

6 — przycisk ustawienia
temperatury

En Thermostat

1-LCD display

2 - setting knob with inte-
grated ,,0K” button

3 -mode selection buttons
(%¥) day mode — comfort;
() night mode—economic

4 - date/time/day of week
setting button

5—selection button

6 —temperature setting
button

Termostat

1-LCD displej

2 - kolecko nastaveni s
integrovanym tlacitkem
»OK”

3 —tlacitka vybéru rezimu
(%) denni rezim — kom-
fortni rezim;

(€) no¢ni rezim
—ekonomickém rezimu.

4 —tlacitko nastaveni hodi-
ny a dne tydne

5 —tlacitko volby

6 — tlacitko nastaveni teplo-
ty

m Termostat

1-LCD displej
2 — nastavovaci gombik s
integrovanym tla¢idlom

3 —tlacidlo vyberu rezimu
(£¥) denny rezim — kom-
fortny rezim (C) no¢ny
rezim — ekonomicky rezim

4 —tlacidlo pre nastavenie
Casu a dna v tyzdni

5 — tlacidlo vyberu programu

6 —tlacidlo nastavenia te-
ploty

3

m Termostat

1 - panou de afisare LCD

2 - buton de control cu
functia ,,OK” inclusa

3 - butoane de setare a regi-
mului (X%) regim de zi —
confortabil; (C) regim de
noapte — economicd

4 - butonul de setare al orei
si zilei saptamanii

5-butonul de selectare
a programului

6 — butonul de setare
a temperaturii

m TepmocTat

1 - XK-gucnneit

2 — pyyKa HaCTpOIKM co
BCTPOEHHOW KHOMKOM
KHOMKo ,,0K”

3 - KHonku Bbl6opa pexnma
(X¥) AHeBHOI peskum
— KOMGOPTHBIif;
(€) HouHOI pexum
— 3KOHOMWYHbIN

4 — KHOMKa HaCTPOMKM
BPEMEHU 1 AHA Heaenn

5 — KHoOMKa Bbibopa
nporpammbi

6 — KHOMKa HaCTPOMKM
TemnepaTypbl

lm Termosztat

1-LCD kijelz6

2 - szabdlyoz6 forgatégomb
az integralt ,,OK”
gombbal

3 - lizemmod kivalaszto
gombok
(X¥) nappali méd — kom-
fort tlzemmaodban;
(Q) éjszakai mod — gaz-
dasdgi médban

4-gomb a hét ésazidé
beallitdsahoz

5— programvalaszté gomb

6 — hémérsékletbeallitd gomb

Tepmocrat

1-LCD pgucnneit

2 —Konye 3a HaCTpoWiKa
c BrpageH 6ytox ,,0K”

3 - 6yToHM 3a n3bop Ha
pexum (X¥) aHeseH
pexxum —KomdopT;
(@€) HowweH peskum—
VKOHOMMYEH

4 — koM 3a gata/yac/oeH
oT ceagmmMuaTa

5 — kaitoy 3a u3bop

6 — KNaBUL 33 HACTPOIiKa
Ha Temnepatypata

Podtaczenie przewodéw do AURATON Libra H
A-ostona; B — wkret; C— zaciski przewodow

[ Connecting cables to AURATON Libra H
A-cover; B —screw; C— wire terminals

Pfipojeni kabelt k AURATONu Libra H
A-Kryt; B—Sroub; C— svorky pro pfipojeni vodice

H3 Prepojovacie kable do AURATON Libra H
A-Kryt; B —skrutka; C—svorky pre pripojenie vodice

@9 Conectarea cablurilor la AURATON Libra H

A-acoperi; B—surub; C—

borne de sarma

@B NMogkntouerne kabeneit k AURATON Libra H

A-06103KKa; B — BUHT; C

— NpOBOAHbIE KNeMMbI

I Kébelek csatlakoztatasa az AURATON Libra H

A-borité; B - csavar; C—

huzalkapcsok

Cebp3BaHe Ha kabenn kbm AURATON Libra H

A-ToKpuiTe; B — BUHT; C— KUYHU Knemu

BI3 Kabel an AURATON Libra H anschlieRen

A-Startseite; B — Schraube; C - Kabelanschlisse

m Thermostat

1-LCD - Display

2 - Regulator mit integrier-
ter OK-Taste

3 - moduswahltasten
(3¥) Tagesmodus — kom-
fortabel;
(€) Nachtmodus — Mo-
dus wirtschaftlich

4 - Taste zum Einstellen
von Uhrzeit und Wo-
chentag

5— Programmwahltaste

6 — Temperatureinstellung-
staste

m Thermostat

1-écran LCD

2 —molette de réglage avec
bouton ,OK” intégré

3 - boutons de sélection de
mode (¥¥) mode jour —
confortable; () mode
nuit — mode économie.

4 - bouton pour régler
I’heure et le jour de la
semaine

5-bouton de sélection
de programme

6—bouton de réglage
de la température

m Termostato

1 - Display LCD

2 —selector de ajustes con
el botén ,,0K” integrado

3 - botones de seleccion de
modo (¥¥) modo diur-
no —modo confort (€)
modo nocturno — modo
econémico

4 —botdn para configurar la
horay el dia de la sema-
na

5-boton de seleccion
de programa

6— boton de ajuste
de temperatura

@ ocPmOsTATHS

1-006vn LCD

2 — € EVOWHATWHEVO
KOUMTTL

3 — kouprd emhoyng
Aettoupyiag
(%) Aettoupyia pépag
— Aettoupyia dveong;
(€) Aettoupyia voxtog
— OLKOVOULKAG
Aettoupyiag

4 -yl va pubpioete tnv
PO KAL TNV NUEPQA TNG
epdopadag

5 — KOUTTL ETLAOYIG
TPOYPAUHATOG

6 — AN KTPO pUBULONG
Beppokpaoiag

m Termostato

1-schermo LCD

2 - manopola di imposta-
zione con integrato il
pulsante ,,0K”

3 - pulsanti per la selezione
della modalita (X¥) Gior-
no — modalita comfort;
(€) Notte — modalita
economica

4 - pulsante di impostazio-
ne dell’ora e del giorno
della

5— pulsante di scelta
del programma

6 — pulsante per I'imposta-
zione della temperatura

I3 Connexion des cables 8 AURATON Libra H

|§ Il Termostatas

1-LCD ekranas

2 - sukiojama nustatymo
rankenélé su integruotu
mygtuku ,,0K”

3 —rezimo pasirinkimo
mygtukas
(%) dieninis rezimas —
komforto rezimas;
(€) naktinis rezimas —
ekonominiu rezimu

4 - laiko ir dienos nustaty-
mo mygtukas

5 — programos pasirinkimo
mygtukas

6 —temperatdros nustaty-
mo mygtukas

Termostats

1-LCD displejs

2 —jestatisanas poga ar
integrétu pogu ,0K”

3 - Rezima izvéles pogas
(3¢) dienas rezims —
komforta rezims; (C)
nakts rezims
— ekonomisko rezimu

4 - poga laika un nedélas
dienas iestatisanai

5 — programmas izvéles
poga

6 — temperaturas iestatiSanas
poga

|3 Termostaat

1-LCD ekraan

2 - seadistusnupp integre-
eritud nupuga , 0OK”

3 —reziimi valiku nupud
(3¢) pdeva reziim —
mugav;

(Q) 6ine reziim — reziim
6konoomne

4 - nupp kellaaja ja nadala-
pédeva seadistamiseks

5 — programmi valiku nupp

6 — temperatuuri seadista-
mise nupp

mTepmocraT

1-LCD ekran

2 —menjac za podesavanje
sa ,,OK” dugmetom

3 — Prziciski viboru tribu
(%) udobna tempe-
ratura
— komfortovi;
(€) ekonomicna tem-
peratura — trib ekono-
miczni.

4 - dugme za podesavanje
vremena i dana u nedelji

5—dugme za izbor progra-
ma

6 — dugme za podesavanje
temperature

| Termostato

1 - Display LCD

2 - botdo de ajuste com o
bot&o ,,0K” integrado

3 - botdes de selegdo de
modo (3¥) modo dia —
confortavel;
(€) modo noturno —
modo econdmico

4 —botdo para definir
ahoraeodiadase-
mana

5—botdo de selegdo
de programa

6 —botdo de ajuste
de temperatura

Wybdr wtasciwej lokalizacji dla AURATON Libra H
@D Choosing the right location for the AURATON Libra H

Vybér spravného umisténi AURATON Libra H

H3 Vyber spravneho umiestnenia AURATON Libra H

(@9 Alegerea locatiei potrivite AURATON Libra H

@ Bui6op npasunbHoro mecta ansa AURATON Libra H

CIM A megfeleld helyzet kivalasztasa az AURATON Libra H

M360p Ha npaBuaHOTO msacTo 33 AURATON Libra H
B3 Auswahl des richtigen Standorts fiir den AURATON Libra H
I3 Choisir le bon emplacement pour AURATON Libra H
A Eleccion de la ubicacién correcta para AURATON Libra H

Emuléyovtag tn owotr tornoBeoia yia to AURATON Libra H

Scegliere il posto giusto per AURATON Libra H

Tinkamos AURATON Libra H vietos pasirinkimas
Pareiza AURATON Libra H atra3anas vietas izvéle

AURATON Libra H jaoks &ige asukoha valimine
B 0gabup npase nokaumje 3a AURATON Libra H

Escolhendo o local certo para o AURATON Libra H
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m Version hétel avec thermostat filaire
hebdomadaire

AURATON Libra H est un thermostat hebdomadaire

filaire, version hétel, congu pour fonctionner avec un

appareil de chauffage au gaz ou électrique.

B Version de hotel con termostato

cableado semanal
AURATON Libra H es un termostato cableado semanal,
version hotel, disefiado para funcionar con un dispositivo
de calefaccion a gas o eléctrico.

EBSopadiaia, evouppatn ékdoon
Beppootdrn evodoyeiou

To AURATON Libra H eivat pia eBSopadiaia, evoup-

patn Beppootatng, ékboon evodoxeiou, oxedla-

Opévn va AelToupyel e cuokeur Béppavong agpiou

1) NAEKTPLKAG EVEPYELAG,.

|l Termostato settimanale a filo versione hotel
AURATON Libra H & un termostato filare settimanale,
versione hotel, progettato per funzionare con un
dispositivo di riscaldamento a gas o elettrico.

(X9 Aisa

1 - Ziua saptamanii
2—Temperatura

3 - Unitatea de temperatura
4 - Ceas

Wys'wietlacz

1- Dzien tygodnia

2 -Temperatura

3 - Jednostka temperatury

gzﬁ'\gigrczasu 5 —Linia timpului. )

6 — Wskaznik trybu 6- Lned;??g;” regimului
duenr]ego (3F) 7 — Indicatorul regimului

7 — Wskaznik trybu de noapte (C)
nocnego (C) P

8— Wskaznik trybu przeciw- 8 — Indicatorul regimului

nikt anti-inghet ($§)
Zamrozeniowego (*) 9 - Indicator de comanda
9 - Wskaznik sterowania manuald (&)

recznego (W)
10 - Wskaznik zataczenia
regulatora (3,23)
11 — Numer programu
12 — Wyczerpanie baterii ([])

EI' Display

1 - Day of the week
2 —-Temperature

10 — Indicatorul cupldrii
termostatului (3}2)

11 — Numarul programului

12 — Descarcarea bateriilor ([])

m Ducnneit

1-[leHb Hegenn
2 -Temnepatypa
3 - EAVHNLbI U3MepeHna

3 —Temperature unit Temneparypbl
4-Clock 4 —Yacsl
5—Time line 5 —/IuHnA BpemeHmn

6 — NHaMKaTop KOMPOPTHOI
Temnepatypbl ($F)

6— Day mode indicator (%)
)
7 = VHAMKaTOP NOHMMKEH-

7 — Night mode indicator (C
8- Anti-freeze mode

indicator (¢§) Hol Temnepatypsl (C)
9 - Manual control 8—WHankaTtop pexnma
indicator () npeAoTBpalieHna

3amep3aHua (4)
9 — MHAuMKaTop pyyHoro
ynpasnenus (W)
10 — WHavKaTop BKOYe-
HWA TepmocTaTa (5}2)
11 —Homep nporpammbl
12 — PaspAaxeHHble

10 —Thermostat power-on
symbol (%)

11 - Program number

12 — Low battery ({])

Displej

1-Den tydne 6atapeiikm ([])
2 —-Teplota L
3 - Jednotka teploty m Kijelz6
4-Hodiny 1- Hét napja

5—Casova osa
6 — Ukazatel denniho

2 - H6mérséklet
3 - Hémérséklet

rezimu ( mértékegysége
7 - Ukazatel no¢niho reZi- 4-0Ora
mu (C) 5—IdGsav

6 — Nappali lizemmdd jelz6 (X¥)

7 — Ejszakai izemmad jelz6 (C)

8- Fagy elleni védelem
izemmad jelz6 ()

9 - Kézi vezérlés jelzé (W)

10 - Termosztat

bekapcsolasa jelzé (312)
11 - Programszdm
12 — Lemeriilt elem ([])

Mokas

1-[leH oT ceammuata

8 — Ukazatel protizamrazo-
vého rezimu (%)

9 - Ukazatel ru¢niho
ovladani (W)

10 — Ukazatel sepnuti

termostatu (5%)
11 —Cislo programu
12 — Vybité baterie ([])

m Displej

1-Den v tyzdni

2 -Teplota 2 - Temne

- paTypa
3 - Jednotka teploty 3 - TemnepaTypHa eanHNLa
4-Hodiny 4 —YacoBHUK

5 Casovd os

5 - Bpemesa n1HuA
6 — Ukazovatel denného rezi- !

6 — HavkaTop 3a fHeBeH

mu (£¥) . B pexum (X¥)
7 — Ukazovatel nocného rezi- 7 — UHamKaTop 3a HolLeH
mu(C) pexum (C)

8 — Ukazovatel rezimu proti
zamrznutiu (¥)

9 - Ukazovatel rezimu ru-
&ného riadenia (W)

10 - Ukazovatel spustenia

termostatu (3,%)
11 - Cislo programu
12 - Vyéerpanie batérie ([])

8- VHAMKaTOp 33 pexkum
Ha 3ampb3BaHe ()
9 — WNHAMKaTop 3a pbYHO
ynpasneHve ()
10 - WUHaukaTop 3a
aKTMBUpaHe
Ha TepmocTaTa ()
11 - Homep Ha nporpamata
12 —batepuaTa
e nsTowena ([])

Savaitiné laidinio viesbucio termostato versija
AURATON Libra H yra savaitinis laidinis termostatas,
viesbucio versija, skirta dirbti su dujiniu ar elektriniu

Sildymo prietaisu.

Nedélas viesnicas vadu termostata versija

AURATON Libra H ir iknedélas vadu termostats,
viesnicas versija, kas paredzéta darbam ar gazes vai
elektrisko sildisanas ierici.

Iganadalane juhtmega termostaadi

hotelli versioon
AURATON Libra H on iganddalane juhtmega termo-
staat, hotelliversioon, mis on loodud t66tama gaasi-
vGi elektrikltteseadmega.

m CeaMMYHa, KNUYaHa eep3uja xomena
caTepmocTaTom

AURATON Libra H je ceamnyHM, XnyaHU TepMoCTaT,

XomesICKa 8ep3uja, [3ajHUPAH 33 Paj, ca raCHUM UK

€NeKTPUYHUM rpejHUM ypehajuma.

m Versdo de hotel com termostato

com fio semanal
AURATON Libra H é um termostato semanal com fio,
versdo hotel, projetado para funcionar com aqueci-

mento a gas ou elétrico.

m Display

1- Wochentag
2-—Temperatur
3 -Temperatureinheit
4-Uhr
5 Zeitlinie
6 — Anzeige des Tagesmodus (X¥)
7 — Anzeige des Nachtmodus (C)
8 — Anzeige des Frostschut-
zmodus (%)
9 — Anzeige der manuellen
Steuerung (@)
10 — Anzeige des Einschaltens
des Thermostats (*]<
11 — Nummer des Programms
12 - Erschopfung der Bat-
terie (])

mAfﬁcher

1-Jour de la semaine
2-Température
3 - Unité de température
4 —-Horloge
5—Chronologie
6 — Indicateur de mode
jour (%¢)
7 - Indicateur du mode
nuit (C)
8- Indicateur du mode an-
tigel (
9 - Indicateur de commande
manuelle (¥)
10 - Indicateur d’activation
du thermostat (31%)
11 — Numéro de programme
12 - Epuisement de la bat-
terie ()

m Display

1 -Diadelasemana

2-Temperatura

3 - Unidad de temperatura

4 —Reloj

5—Barra de tiempo

6 — Indicador de modo diurno (X¥)

7 - Indicador de modo noc-
turno (C)

8- Indicador de modo con-
tra congelacion (&%)

9 - Indicador de control
manual ()

10 - Indicador de activacion

del termostato (*}<
11 - Numero de programa
12 — Descarga de pilas ([])

Anslkévu.on
1-Huépa tng epdopadoag
2 - Ogppokpaocia
3 - Movabda pétpnong
Beppokpaoiag
4—PoAOL
5— XpovodLdypappa
6 —'EvSeL§n Aettoupyiag
™G MEPAg (Kt)
7 —'EvbeLn Aettoupyiag tng
(€) vixtag
8 —'EvbeLén Aettoupyiag
g avr-Yogng ()
9 —'EvbeL§n xeLpokivntou
XepiopoU (W)
10 - ZUpPolo evepyoroin-
ong Beppootdn (51%)
11 - AplBuog
TPOYPAUUATOG
12 - E§avtinon
prataplwv ()

Schermo

1-Ilgiorno della settimana

2 - Latemperatura

3 - L'unita di misura della
temperatura

4 - L'orologio

5—La linea del tempo

6 — L'indicatore della
modalita Giorno (%t)

7 - Lindicatore della
modalita Notte (C)

8- lindicatore della
modalita Antigelo (%)

9 - U'indicatore di funzio-
namento in programma
manuale ()

10 - lindicatore dell’accen-

sione del termostato (3,3)

11 - Il numero
del programma

12 —Segnalazione batterie
in esaurimento ([])

- Ekranas

1-Savaités diena

2-Temperatira

3 —Temperatilros matavi-
mo vienetai

4 - Laikrodis

5 — Laiko programavimas

6— Dieninio rezimo
simbolis (X¥)

7 - Naktinio rezimo
simbolis (C)

8- Nuo uzsalimo rezimo
simbolis ($%)

9 — Rankinio valdymo
simbolis (W)

10 —Termostato jjungimo

signalizatorius (/<)
11 - Programos numeris
12 - Baterijy jkrovimas ({])

Displejs

1 - Nedélas diena

2-—Temperatira

3 - Temperatiras vieniba

4 - Pulkstenis

5— Laika linija

6 — Dienas re7ima radrtajs (%t)

7 — Nakts rezima raditajs (C)

8- PretsasalSanas rezima

raditajs (¢%)

9 — Rokas vadibas raditajs (@)

10 - Termostata ieslégsanas
raditajs (312)

11 —Programmas numurs

12 - Baterijas nolieto3ana ([])

|38 Kuva
1 - N&dalapaev
2 —-Temperatuur
3 — Temperatuuri thik
4 —Kell
5—Ajaskaala
6— Paeva indikaator (Xt)
7 - Oéreziimi naidik (C)
8- Kilmumisvastane
indikaator (&)
9 — Késitsi margutuli (@)
10 - Termostaadi tlemineku
naidik (512)
11 - Programmi number
12 - Patareide tiihjenemine ([])

E; Mpukas

1-/[laHy Heperbun

2-TemnepaTypa

3 -JeanHuua Temnepatype

4-Car

5 — BpemeHcKa IMH1ja

6 — MHauKaTop aHeBHOr
pexuma (3¥)

7 — inankaTop HohHor
pexuma (C)

8 — HauKaTop pexmma 3a-
LWITUTe Of cMp3aBatba ()

9 — Py4yHa KOHTPO/NHa
namnuua (W)

10 — Cumbon 3a yK/byumnsa-

e TepmocTarta (5,2)
11 - bpoj nporpama
12 — Hu3ak HuBo datepuje ([)

Display

1 - Dia da semana
2-Temperatura

3 - Unidade de temperatura
4 - Reldgio

5—Linha do tempo

6 — Indicador de modo diario

(3%)
7 - Indicador do modo notur-
no(C)
8- Indicador de modo
anticongelante (&%)
9 - Indicador de controle
manual (¥)
10 - Indicador de comutagédo
termostato ()2
11 - Numero do programa
12 - Esgotamento
da bateria ({])

A-couverture ; B—vis ; C—bornes de fil

[E Conexién de cables a AURATON Libra H
A-cubrir; B-tornillo; C—terminales de cable

JUveon kaAwbdiwv oto AURATON Libra H
A-KdAvppa; B — Bida; C— akpodekteg KaAwSiwy

Collegamento dei cavi ad AURATON Libra H
A-copertina; B — vite; C— terminali a filo

Kabeliy prijungimas prie AURATON Libra H
A-dangtis; B — prisukti; C — vielos gnybtai

Kabelu pievieno$ana AURATON Libra H
A-piesegt; B—skriive; C—vadu spailes

Kaablite iihendamine AURATON Libra H
A-kate; B — kruvi; C — traatklemmid

B3 Cnajarbe kabnosa Ha AURATON Libra H
A-uosep; B —Bujak; C—KnyaHu TepmuHanu

@B Conexdo de cabos ao AURATON Libra H
A-cobrir; B - parafuso; C— terminais de fio




[@8 Montaz baterii w AURATON Libra H
@D Installing batteries in AURATON Libra H

VloZeni baterii do AURATON Libra H

H3 Instalacia batérii v AURATON Libra H

[@9) Instalarea bateriilor in AURATON Libra H

@ YcraHoska 6aTapeek 8 AURATON Libra H

G Elemek behelyezése az AURATON Libra H
MHcTanupaHe Ha 6atepun 8 AURATON Libra H
B3 Einlegen der Batterien in der AURATON Libra H
@3 Installation des piles dans AURATON Libra H
[ Instalacion de baterias en AURATON Libra H
@8 Eykatdotaon pratapiwy oto AURATON Libra H
Installazione delle batterie in AURATON Libra H
Baterijy jdéjimas j AURATON Libra H

Bateriju ievietosana AURATON Libra H
Patareide paigaldamine AURATON Libra H

H3 Yrpaara 6atepuja y AURATON Libra H
Instalando baterias no AURATON Libra H

N

Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara AURATON Libra H
@ First start and setting of the AURATON Libra H clock

Prvni spusténi a nastaveni hodin AURATON Libra H

@ Prvé spustenie a nastavenie hodin AURATON Libra H

[ Prima pornire si setare a ceasului AURATON Libra H

[ Neps.biii 3anyck 1 HacTpolika 4acos AURATON Libra H

') Az AURATON Libra H elsé inditasa és bedllitasa

MbpBO cTapTUpaHe M HAacTpPoOiKa Ha yacoBHMKa AURATON Libra H

(I3 Erster Start und Einstellung der AURATON Libra H Uhr

3 Premier démarrage et réglage de I’horloge AURATON Libra H
B Primer inicio y configuracion del reloj AURATON Libra H
@B Npwtn évapén kat puBuLon tou pohoytov AURATON Libra H
Primo avvio e impostazione dell’orologio AURATON Libra H
Pirmasis AURATON Libra H laikrodZio paleidimas ir nustatymas

Pirmais AURATON Libra H pulkstena sakums un iestatidana

AURATON Libra H Libra H esimene kiivitamine ja seadistamine
B3 Npso nokpetare u noaewasarse cata AURATON Libra H
Primeira inicializagdo e configuragdo do relégio AURATON Libra H

5 6

0-59 min. 7

_® 2 Y

0-24 h

4
_® = wg

10
_® & u

Ustawianie temperatury AURATON Libra H R Mocowanie AURATON Libra H do $ciany @3 Montage de I’'AURATON Libra H au mur \
(EN | Setting the temperature AURATON Libra H 1 - otwor dla wkretu mocujacego 1—trou pour vis de fixation
Nastaveni teploty AURATON Libra H [EJ Mounting AURATON Libra H to the wall B Montaje de AURATON Libra H en la pared
HA Nastavenie teploty AURATON Libra H 1—ho|t’evforfasten|ng screw ) 1-agujero para tornillo de ﬁJac!on ’
@) Setarea temperaturii AURATON Libra H Vionts AURATON Libra H na zed [EL) SuvapuohOynon AURATON Libra H otov toixo
7z Li O N - o A
% 2ah%r‘;%?:sk{s:";:;l?i:zs’)ablAﬁLIJ?RA'ATL?\INLikl)k:gaHH 3 Montdz AURATON Libra H na stenu Montaggio di AURATON Libra H alla parete
o A 1-ot n iu skrutki 1 - f ite di fi i
HacTtpoiika Ha TemnepaTtypaTta AURATON Libra H Fi otvor pre upeviiovaci st OroDer Ve Ol TSSaBEI0 i i
A N [ Fixare pe perete AURATON Libra H AURATON Libra H tvirtinimas prie sienos
[ DE | Einstellen der Temperatur AURATON Libra H 1-gaurd pentru surub de fixare 1 - skylé tvirtinimo varZtui
G Réglage de la température AURATON Libra H [ YcraHoska AURATON Libra H Ha cTeHy AURATON Libra H stiprinajums pie sienas
AJ’USte dela temperatura, AURATON ler? H 1- oTBepCTUE ANA KPENNEHWUA BUHTA 1 - caurums stiprinajuma skravei
PUBuLoN tng Beppokpaciag AURATON Libra H CID Az AURATON Libra H felszerelése a falra AURATON Libra H i kinnitamine seinale
Impostazione della temperatura AURATON Libra H 1-lyuk a csavar rogzitéséhez 1 - auk kinnituskruvi jaoks
@B Temperatiros nustatymas AURATON Libra H MoHTupaHe Ha AURATON Libra H kbm cTeHaTa H3 MonTaxa AURATON Libra H Ha 3ug,
Temperatiiras iestatiana AURATON Libra H 1-0TBOP 3a 3aKpenBaHe Ha BUHT 1-0TBOP 3a NPUYBPCHU BHjaK
Temperatuuri seadistamine AURATON Libra H I3 Montage des AURATON Libra H an der Wand Montagem do AURATON Libra H na parede
(SR} Nogetwasatbe Temnepatype AURATON Libra H 1 - Loch fur Befestigungsschraube 1 - furo para parafuso de fixagdo
@B Ajustando a temperatura AURATON Libra H
V <&
: &
S
S
7
( N
1 2 5 x 3
AN 4
CC
- e -7
- )
9 anV 'an
. . . . a _/
Ustawianie kodu blokady SE (tryb hotelowy) 3 Réglage du code de verrouillage SE (mode hétel) @ max 10 s.
Informacja dotyczgca ustawienia zakresu temperatury Vous trouverez des informations sur le réglage de la plage 3 S.
znajduje sie w instrukcji petnej na de température dans le manuel complet sur I
www.manuals.auraton.pl www.manuals.auraton.pl
@D SE lock code setting (hotel mode) B Configuracion del cédigo de bloqueo SE (modo hotel) 4 5 6
Information on setting the temperature range can be Puede encontrar informacion sobre como configurar el rango 0-9
found in the full manual at www.manuals.auraton.pl de temperatura en el manual completo en
Nastaveni kédu zamku SE (hotelovy rezim) www.manuals.auraton.pl
Informace o nastaveni teplotniho rozsahu naleznete PUBuLON KW8LKOU KAEWSWHaTOG SE - .
v Uplné pfirucce na adrese www.manuals.auraton.pl (Aewtoupyia Eevodoxeiou) , ' -' N
H3 Nastavenie kédu zamku SE (hotelovy reZim) g"‘”p°¢°pltg§ OXETIKA. e ToV kaBOpLOO Tou e0poug -, ot
Informécie o nastaveni teplotného rozsahu najdete EPHOKPAOLAG UTTOPELTE VO Bpeite oto mArpeg evxetpibio otn ' ,
v Uplnej prirutke na adrese www.manuals.auraton.pl Sievbuvon www.manuals.auraton.pl anV "an
{9 Setarea codului de blocare SE (modul hotel) Impostazione del codice di blocco SE (modalita hotel)
Informatii despre setarea intervalului de temperatura Inforrgla12|on!las}|1lll |ni1posta1||one delll |ntern§ll3ldl| temperatura
sunt disponibile in manualul complet de pe sono disponibili nel manuale completo all’indirizzo
www.manuals.auraton.pl www.manuals.auraton.pl @ max 10
@0 VcraHosKa Koaa 610KUPOBKY SE SE uZrakto kodo nustatymas (vie$buéio reZimas) a S.
( 5 ) Informacija apie temperatlros diapazono nustatyma galima
FOCTVHUYHBIN PEXMM rasti vadove, esanciame svetainéje www.manuals.auraton.pl
NHbopmaumio o HacTpoliKke AnanasoHa Temnepartyp
MOXHO HailiTW B NONHOM PYKOBOACTBE Ha caliTe SE blokésanas koda iestatisana (viesnicas rezims) 4 x
www.manuals.auraton.pl InfoEmécija par temperatiras diapazona iestatianu atrodama
€I SE zarkod beallitasa (szalloda méd) pilna rokasgramata vietné www.manuals.auraton.pl
A hémérsékleti tartomdny beallitdsardl a teljes kézi- SE lukukoodi seadistamine (hotellireziim) 8
kényv a www.manuals.auraton.pl oldalon taldlhaté. Teavet temperatuurivahemiku seadistamise kohta leiate téieli- 7
HacTpoiika Ha Ko4a 3 3aK/iouBaHe Ha SE kust juhendist aadressil www.manuals.auraton.pl
(xoTesncku pexum) HI3 Nogewasare Koga 3ak/byyasarba SE (XOTENCKM pexum)
NHdopmauma 3a HacTpoiika Ha TeMnepaTypHUA MHdopmaumje o noaewasarby TemnepaTypHOr oncera mory ce s
[VanasoH MoKe Aa HaMepuTe B NbHOTO Hahu y noTNyHOM Npupy4YHUKY Ha www.manuals.auraton.pl '- ,- -‘-”-i'- .
PKOBOACTBO Ha Www.manuals.auraton.pl & Configuragdo do cédigo de bloqueio SE (modo hotel) - - I
B3 SE-Sperrcode-Einstellung (Hotelmodus) Informagdes sobre como definir a faixa de temperatura podem . ' - Vit
Informationen zum Einstellen des Temperaturbe- ser encontradas no manual completo em any 'an
reichs finden Sie im vollstédndigen Handbuch unter www.manuals.auraton.pl
www.manuals.auraton.pl
@ max 10 s.
@8 Uproszczony schemat podtaczenia regulatora @3 Schéma simplifié de connexion ‘o oy A
z urzadzeniem grzewczym du thermostat a I'appareil de chauffage \ &
1 - Urzadzenie grzewcze np. piec gazowy; 1 - Appareil de chauffage p.ex. une chaudiére a gaz; ) ) )
2 — Elektrzyczne urzadzenie grzewcze 2 — Appareil de chauffage électrique
@D simplified diagram of connecting the I Diagrama simplificado de conexién del ter-
thermostat with the heating device mostato con el dispositivo de calentamiento
1 - Heating device e.g. a gas furnace; 1 - Equipo de calefaccién, p.ej. horno de gas; I
2 — Electric heating device 2 - Equipo de calefaccidn eléctrico I
Zjednodu$ené schéma zapojeni termostatu AnAornotnpévo Slaypapupa cOvSeong tou I ——
s topnym zafizenim Beppootdtn He TN cuoKeUn Bépuavong N |
1-Topné zafizeni, napf. plynovy kotel; 1 - Beppavtiki ouokeun nx. AéBntag agpiou;
2 — Elektrické topné zafizeni 2 — nAeKTPLKY BEPUAVTLKF OUOKELT
H3 Zjednodugend schéma pripojenia termostatu Schema semplificato del collegamento del
k vykurovaciemu zariadeniu termostato con il dispositivo di riscaldamento @ [—olL
1 - Vykurovacie zariadenie, napr. plynovy kotol 1-Limpianto di riscaldamento p. es. caldaia gas; ——=eN
2 — Elektrické vykurovacie zariadenie 2 - U'impianto di riscaldamento elettrico comM
[@®) Schema de conectare a termostatului Supaprastinta termostato prijungimo prie NO 230V AC
1 - Instalatia de incalzire de ex. microcentrald pe gaz Sildymo prietaiso schema
2 —Instalatia de incalzire electrica 1 - Sildymo jrenginys, pvz. dujinis katilas;
@ YrpouweHHan cxema coefnHeHna TepmocTaTa 2 - Elektrinis Sildymo jrenginys / (
C HarpeBaTe/ibHbIM YCTPOMUCTBOM I Vienkarsota shéma, ar kuru savieno & % % & S N & \> &
1-Harpesare/ibHoe yCTPOICTBO, Hanpumep: termostata ar apkures ierici /) /) ) ) /)
rasoBblii KoTen 1 - Silditajs, piem. gazes krasns;
2- 3}1€KTPI/I“IQCKOE HarpesaTe/ibHOe yc‘rpoﬁc‘rao 2 — Elektrisks silditéjs
I Egyszerdisitett diagram a termosztat és a Lihtsustatud diagramm termostaadi
flit6berendezés csatlakoztatasara thendamiseks kitteseadmega
1 - Fiit6berendezés pl. gaztiizelésl kazan; 1 - Kitteseade, nt. gaasiahi; I E—
2 — Elektromos f(it6berendezés 2 — Elektriline kiitteseade I E—
& OnpocTeHa cxema 3a cBbp3BaHe Ha . B3 NojeaHocTasweHn gujarpam nosesnsarba I | max.
TepMocTaTa C OTOMN/IMTENIHOTO YCTPOCTBO TepmocTaTa ca rpejHum ypehajem 230V AC
1 - OTon/MTeIHO yCTPOIICTBO, Hanp. rasosa newy 1-Ypehaj 3a rpejatbe HNp. racHa neh; max. 16A
2 — ENeKTPMYeCcKOo OTONIMTENIHO YCTPOUCTBO 2 — EnekTpuunn ypehaj 3a rpejatbe 230V AC
B3 Vereinfachtes Schema zur Verbindung des Diagrama de fiagdo simplificado termostato NoL @
Thermostats mit dem Heizgeréat com um dispositivo de aquecimento T T
1-Heizgerat z.B. Gasofen; 1 - Dispositivo de aquecimento, por exemplo,
2 — elektrisches Heizgerat um forno a gas;
2 — Aquecedor elétrico




m Dane techniczne m TexHUYECKNE XapaKTepPUCTUKK m Datos técnicos Tehniskie parametri
Zasilanie: 2xAAA(2x1,5V), alkaliczne MuTaHue: 2xAAA (2x1,5B), wenoyHoit Alimentacién: 2x AAA (2x1,5V), alcalino Barosana: 2xAAA (2x1,5V), sarmains
Zakres temperatury o [AvanasoH pabounx temn.: 0 — 45°C Rango de temp. de trabajo: 0 — 45°C Darba temperatlras —  _ scoc
pracy:' - Cnrnannsauma . HK-aucnnen Sefializacion del estado diapazons:
Sygnalizacja stanu pracy: LCD pabouero coctoaHus: de operacion: LCD Darbibas stavok|a LCD

llos¢ poziomoéw temp. 2

Temperatura przeciw- 7°C
zamrozeniowa:

Zakres sterowania
temperatury:

Histereza: +0,2°C/ £0,4°C / PWM
Obcigzalnos¢ przekaznika Max. 250 V AC, max. 16 A

5-30°C

KonuyecTso yposHen
Temneparypbl:

Temn. Hesamep3aHua: 7°C
[manasoH perynmposa-

2

Numero de niveles )
de temperatura:

signalizacija:

Temperatiras limenu skaits: 2

Temp. anticongelante: 7°C

Antifriza temperatira:  7°C

HWA TeMMepaTypbI: 5-30°C Rango de control de temp.: 5—30°C

MMcTepesunc: +0,2°C / +0,4°C / PWM Histéresis: +0,2°C/ £0,4°C / PWM
Harpy3souHas Makc. 250 B nepemeHHoro Capacidad de carga Max. 250 V CA. méx. 16 A
cnocobHoCTb pene: TOKa, MaKc. 16 A del relé: : 4 :

Cykl pracy: Tygodniowy programowalny HepenbHoe
. Lnkn pabotbi:
Stopien ochrony: 1P20 nporpammupoBaHune
Wymiary [mm]: 90 x 90 x 36 CreneHb 3aWunTbI: 1P20
Pazmepbl [Mm]: 90x90x 36

Utylizacja urzadzenia
Urzadzenia sg oznaczone symbolem przekre-
$lonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dy-
rektywa Europejska 2012/19/UE oraz Ustawga
o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicz-
nym takie oznakowanie informuje, ze sprzet
mmmmmm  ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany tacznie z innymi odpadami pocho-
dzacymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go w punkcie
odbioru zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
LARS Andrzej Szymanski niniejszym oswiadcza, ze typ
urzadzenia radiowego AURATON Libra H jest zgodny
z dyrektywa 2014/53/UE i 2011/65/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepu-
jacym adresem internetowym:
https://manuals.auraton.pl

En Technical specifications
2 xAAA (2 x 1.5 V), alkaline

Power supply:

YTunusauyus obopyaosaHus

060pya0BaHMe 0603HAaYEHO CUMBOJIOM Nepe-
4YepKHYTOro MycopHoro 6aka. CornacHo espo-
nerickoi AupekTuse 2012/19/UE n 3akoHy 06
MCMONb30BaHHOM 3/1eKTPUYECKOM 060pya0-
BaHMW Takan MapkMposka MHGOpmuUpyeT
EEEEEN O TOM, YTO 3TO 060pyA0BaHME NO OKOHYAHUN
CpOKa ero UCNO/b30BaHMA HE MOMKET HAXOANT-
cA BMECTe C |pyrMMi OTXO4aMM OMALLIHUX XO3ANCTB.

Monb3oBartenb 0653aH cAaTb ero B NyHKT c6opa ucnonbso-
BaHHOTO0 3/1€EKTPUYECKOTO U 3/IEKTPOHHOroO DGOPVAOBEHVIR.

LARS AHAskel LUMMaHbCKM HAaCTOAWMM 3asaBAsET,
yTo TMN pagmoobopyasosaHma AURATON Libra H co-
oTsetcTeyeT [iupektuse 2014/53/EU 1 2011/65/EU.
MonHbIi TekeT Jeknapauum o cootsetcTsum EC fo-
CTyneH no cnegyrouwemy MHTepHeT-agpecy:
https://manuals.auraton.pl

lm Miiszaki adatok

Ciclo de trabajo: Programable semanalmente

Grado de protecciéon:  IP20
90 x 90 x 36

Dimensiones [mm]:

Eliminacién del equipo
Los equipos estan identificados con el simbolo
del contenedor de residuos tachado. De acu-
erdo con la Directiva Europea 2012/19/UE y la
Ley de equipos eléctricos y electrdnicos gasta-
dos, este simbolo informa que el equipo, de-

mmmmm  5pués del periodo de su uso, no podra dese-

charse junto con otros residuos de hogar.

El usuario estd obligado a entregarlo a un punto de recep-

cion de equipos eléctricos y electrénicos gastados.

Por la presente, LARS Andrzej Szymanski declara que

el equipo de radio tipo AURATON Libra H cumple

con la Directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto

completo de la declaracién de conformidad de la UE

esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

https://manuals.auraton.pl

Texvikég tpodiaypadég
MNapoxn pevpaTog: 2xAAA (2x1,5V), aAkaAko

Tapellatas: 2 x AAA (2 x 1,5 V-0s), liigos . :
Working temperature 0—45°C pe PR : 2x kg Edpog GEP“OKPQGLQQ 0-45°C
range: - Munkahomerseklet 0-45°C Aettoupyiog:
tartomany: . .
Signalling the workin, P - Znpoatodotnon katd-
s;gtuszl g working | cp M’l,,lko’de,a aII?po'tJeIzes: LCD otaong Aetroupyiog: Lcd
Number of temp. levels: 2 Ho’mel.'seklen szintek 2 AptBuog 5“57"55“” 2
N s szama: Beppokpaoiac:
Anti-freeze temperature: 7°C Fagyalls hémérséklet: 7°C OeppoKpasia Katd e
Temperature . 5-30°C H6mér§éklet vezérlés 5_30°C ™G Katapuéng:
measurement range: tartomany: E6poc eNyyo -
Hysteresis: £0.2°C/ #0.4°C/PWM Hiszterézis: 0,2°C/ £0,4°C/ PWM BeppOKpasia: 5-30°C
Relay load capacity: ~ Max. 250 V AC, max. 16 A Relé terhelhetésége:  Max. 250 V AC, max. 16 A Yotépnon: +0,2°C/ 0,4°C/PWM
Working cycles: Weekly programmable Munkaciklus: Hetente programozhat6 Xwpnukdtnra pehé:  Méyiotn. 250 V AC, péy. 16 A
Level of security: 1P20 Védettség: 1P20 Koxhoc Aetroupylac: EBSopadiaia
Dimensions [mm]: 90 x 90 x 36 Méretek [mm]: 90x90x 36 < pylag: Tpoypappati{opevn

Disposing of the devices

The devices are marked with the crossed waste
bin symbol. According to European Directive no.
2012/19/UE and the Act concerning used up
electric and electronic equipment, such a mar-
king indicates that this equipment may not be
s placed with other household generated waste.

The user is responsible for delivering the devices to a recep-

Berendezés eltdvolitasa

UA berendezés athuzott hulladéktérolo jellel van
megjeldlve. A 2012/19/EU Eurdpai Irdnyelv és az
Elhasznélt elektromos késziilékekrdl és elektroni-
kus berendezésekrdl sz6l6 Torvénynek megfele-
16en ez a jelolés arrdl értesit, hogy ezt a késziiléket

mmmmm 2 hasznalat befejeztével nem szabad egyéb haz-
tartasi hulladékokkal egyiitt eltavolitani.

A felh al6 az elh alt késziiléket elektromos és elek-

tion point for used-up electric and electronic

Hereby, LARS Andrzej Szymanski declares that the
radio equipment type AURATON Libra H is in com-
pliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
https://manuals.auraton.pl

tronikus késziilékek begydijtési pontjan koteles leadni.

A LARS Andrzej Szymanski ezzel kijelenti, hogy az
AURATON Libra H tipusu radidberendezés megfelel
a 2014/53/EU és a 2011/65/EU iranyelvnek. Az EU-
-megfelelségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd
a kovetkezd internetes cimen:
https://manuals.auraton.pl

BaBuog mpootaciag:  1P20
Alootdoetg [mm]: 90x90x 36

Amndppuin CUGKEUWV

OLOUOKEVEG GEPOUV TO OO TOU SLaypapLpE-

VOU KA80U amoppLpupdtwy Supdwva pe tTnv

08nyla 2012/19/EE tou Eupwnaikol Kowo-

BouAiou kat tov Nopo mept andppupng nAe-

KTPLKOU Kot NAEKTpOVIKOU €§omALOMOU TO

BN O QUTO UTTOSELKVUEL OTL OL GUGKEUEG HETA
T0 TEAOG TNG {WNG TOUG eV EMLTPEMETAL VA
anoppintovtal padi e To UTIOAOLTTOL OLKLAKA ATOPPIHHATAL.

0 XpAOTNG EIVaL UTIOXPEWHEVOG VAL TLG TOPASWOEL OE ONpEio
GUANOYIG TtaALWV NAEKTPLKWV KoL NAEKTPOVIKWV TIPOIOVTIWV.

Me tnv mapouvoa, o LARS Andrzej Szymanski SnAwvet
ot o padloe€onAtopog turou AURATON Libra H oup-

Temperatiras vadibas

N 5-30°C
diapazons:
Histeréze: +0,2°C / +0,4°C / PWM
. s Maks. 250 V mainstrava,
Releju kravnesiba: maks. 16 A

Darba cikls: Nedélas programmeéjams
Aizsardzibas pakape: 1P20
Izméri [mm]: 90x90x 36

lerices izmésana

lerices ir apzimétas ar parsvitrotas atkritumu
kastes simbolu. Saskana ar 2012/19/ES Eiropas
Direktivu un Likumu par elektrisko un elektro-
nisko iekartu atkritumiem, tads apziméjums
informég, ka ierice, péc nolietosanas, nevar but

mmmmmm  izmesta kopa ar citiem majsaimniecibas atkri-
tumiem.

Lietotajam ir pienakums to atdot elektrisko un elektronisko
iekartu selektivas savaksanas punktam.

Siuo dokumentu LARS Andrzej Szymanski pareiskia, kad
radijo rySio jrenginio AURATON Libra H tipas atitinka
Direktyva 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visa ES atitikties
deklaracijos tekstg galite rasti Siuo interneto adresu:
https://manuals.auraton.pl

Tehnilised andmed

Toide: 2xAAA (2x1,5V), aluseline
Tobtemreratuur: 0-45°C

Toimingu Aoleku LD

signaalimine:

Temperatuuritasemete arv: 2
Antifriisi temperatuur: 7°C
Temperatuuri juhtimise

vahemik: 5-30%C

Histerees: +0,2°C/ +0,4°C/PWM
I Maks. 250 V vahelduvvool,

Relee kandevdime: maks. 16 A

Tostsiikkel: Iganddalaselt

programmeeritav
Kaitseaste: 1P20
Md6dud (mm): 90 x 90 x 36

Seadme jaatmekaitlus

Seadmed on téhistatud ldbikriipsutatud prigi-
kasti simboliga. Vastavalt Euroopa direktiivile
2012/19/EL ning Seadusele elektri- ja elektro-
onikaseadmete kohta nagu margistusel, et se-
adet ei tohi peale selle kasutusaja |6ppu eemal-

mmmmm  dada koos teiste majapidamis jaadtmetega.
Kasutaja on kohustatud selle tagastama kasutatud elektri-

ja elektr il ti

Kdesolevaga deklareerib LARS Andrzej Szymanski,
et AURATON Libra H tltipi raadioseadmed vastavad
direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. EL-i vasta-
vusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval jargmisel
Interneti-aadressil: https://manuals.auraton.pl

CS Technické udaje uopd)d,)vemL peTV 06nv‘chy2014/53/EE Kat 2011/65/EE.
Napdient ! 2X AAA (2x 15 V), alkalicke Texuuqecuu cneuymduKauumn To mARpeg Keipevo tng SnAwong cuppopdwong EE mTEXHM“KM nogauu
apajeni: X x 1,5 V), alkalické i 5 ; You: -
paj . 3axpareane: 2 X ARA (2% 1,5 V), ankannn ﬁtau?erat crr]lv aKo}\ouenl StevBuvon Aladiktvou Hanajatbe: 2 X AAA (2 x 1,5 B), ankannu
Rozsah pracovni teploty: 0—45°C ttps://manuals.auraton.pl
- - . [lnanasoH Ha paboTHa 0-45°C PacnoH pagHe 0-45°C
Signalizace provozniho | -y Temneparypa: 1B caratteristiche tecniche Temnepartype:
stavvu. — - CurHannsauma sa LCD Alimentazione: 2xAAA (2x1,5V), alcalino CurHanusaumja LCD
Pocet teplot'mch urovnll: 2 CbCTORAHME Ha paboTa: Temperatura o_asc cTaTyca paga:
Teplota proti zamrznuti: 7°C Bpoit HMBa Ha Temn.: 2 di funzionamento: B bpoj HMBOa 2
Rozsah nastaveni 5_30°C TemnepaTtypa npotve .- Segnalazione dello stato | Temneparype:
teploty: 3ampb3BaHe: di funzionamento: Temnepatypa npoTMB 5o
Hystereze: +0,2°C/ £0,4°C/ PWM [vanasoH 3a perynmpane ¢ _ ;0o Numero di livelli di temp.: 2 CMmp3aBatba:
POV Ha Temneparypara: >-30%C - -
Zatizeni relé: Max. 250 V AC, max. 16 A . Temperatura antigelo: 7°C Moapydyje perynaunje ¢ _ 3q0c
p . , P . Xucrepesuc: +0,2°C/+0,4°C/ PWM - - Temneparype:
Provozni cyklus: Tydenni programovatelny Campo di regolazione 5_30°C
Stupe ochrany: 1P20 :gB;epJ_IOeHT%?MMOCT Max. 250 V AC, max. 16 A di temperatura: Xuctepesa: +0,2°C/ +0,4°C/PWM

Rozméry [mm]: 90x90x 36

Pa6oTeH UMKbA: CefiIMMYHO Nporpamupyem

Likvidace zafizeni

Zafizeni jsou oznacena symbolem preskrtnu-
tého kontejneru na odpadky. V souladu s
Evropskou smérnici 2012/19/UE a Zékonem o
elektroodpadu takové oznaceni informuje, Ze
toto zafizeni po skonéeni jeho Zivotnosti ne-
s mMUZe byt umisténo spolu s jinymi odpady, jez
pochdzeji z domécnosti.
Utivatel je povinen odevzdat ho ve shérném misté elektric-
kého a elektronického odpadu.

Timto LARS Andrzej Szymanski prohlasuje, Ze typ
réddiového zafizeni AURATON Libra H je v souladu se
smérnici 2014/53/EU a 2011/65/EU. Uplné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové
adrese: https://manuals.auraton.pl

mTechnické udaje
Napdjanie: 2x AAA (2x1,5V), alkalické
Rozsah pracovnej _ aco,
teploty: 0-45°C
Signalizécia prevadzko- LD
vého stavu:

Pocet teplotnych Urovni: 2

HunBo Ha curypHocT: 1P20
90x90x36

Paszmepu [mm]:

M3xBbpAsAHE Ha yCTpoiicTBaTa

\/CTpoﬁcmaTa Ca MapK1UpaHu CbC CMMBO/IA 33
KPbCTOCAHO KowYe 3a oTnagbum. CovrnacHo Es-
ponevicka ampekTtusa No. 2012/19/EC 1 3aKoHbT
32 U3NON3BAHO €1eKTPUYECKO U e/IeKTPOHHO
oGopyp,BaHe, TaKaBa MapKMpPOBKa NOKa3Bsa, 4e
mmmmmm 7083 0bopyaBaHe He MoXKe Aa 6be NocTaBeHo
c Apyrv 6UTOBM OTNAAbLM.
MoTpebuTenaT e OTFOBOPEH 3a AOCTaBKaTa Ha YCTPOCTBaTa
AO NpuemartesieH NYHKT 32 U3NON3BAaHO eNleKTpU4yecko
W enekTpoHHO o6opyaBaHe.
C toBa LARS Andrzej Szymanski geknapupa, ye pa-
Aunoanapatypata Tun AURATON Libra H e B cboT-
setcTeue ¢ [upekTtmsa 2014/53/EC n 2011/65/EC.
MbNHKUAT TEKCT Ha AieknapaumaTa Ha EC3a cboTeeTcTBME
e OCTbINEH Ha CleIHWA UHTEPHeT aapec:
https://manuals.auraton.pl

mTechnische Daten

Stromversorgung 2xAAA(2x1,5V),
des Reglers: alkalisch

Arbeitstemperaturbereich: 0 — 45°C

Isteresi: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM

KanauuTet peneja: Makc. 250 B ALL, mak. 16 A

Capacita di carico del relé: Max. 250 V CA, max. 16 A

Radni ciklus: HepemHo nporpamupatbe

Programmabile
settimanalmente

Grado di protezione: P20
Dimensioni [mm]: 90x90x 36

Ciclo di funzionamento:

Smaltimento

Gli apparecchi sono contrassegnati con il sim-
bolo barrato del container per i rifiuti. Confor-
memente alla Direttiva Europea 2012/19/UE e
la legge sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche usate questo simbolo informa che
= il prodotto, dopo il periodi di utilizzo, non puo
essere trattato come rifiuto domestico.
L'utente & obbligato a portare il prodotto ad un punto di
raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi
elettrici ed elettronici.

Con la presente, LARS Andrzej Szymanski dichia-
ra che I'apparecchio radio tipo AURATON Libra H &
conforme alla Direttiva 2014/53/UE e 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformita
UE e disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://manuals.auraton.pl

Techniniai duomenys

Teplota proti zamrznutiu: 7°C

Rozsah riadenia teploty: 5 —30°C

Hysterézia: +0,2°C/ +0,4°C/PWM
ZataZenie relé: Max. 250 V AC, max. 16 A
Pracovny cyklus: Tyzdenny programovatelné
Stupen ochrany: 1P20

Rozmery [mm]: 90 x 90 x 36

Likvidacia zariadenia

Zariadenia st oznacené symbolom preskrtnu-
tého kontajneru na odpadky. Podla Eurépskej
smernice 2012/19/EU a zakona o pouzitom
elektrickom a elektronickom zariadeni takéto
oznacenie informuje, Ze toto zariadenie nesmie
mmmmm byt po obdobi jeho Zivotnosti likvidované spo-
lo¢ne s inym domécim odpadom.
UZivatel je povinny odovzdat zariadenia na zberné miesto
odberu vysluZilych elektrickych a elektronickych zariadeni.
LARS Andrzej Szymanski tymto vyhlasuje, Ze radio-
vé zariadenie typu AURATON Libra H je v sdlade so
smernicou 2014/53/EU a 2011/65/EU. UpIné EU vyh-
lasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej
adrese: https://manuals.auraton.pl

m Date tehnice

Alimentare: 2 x AAA (2x1,5V), alcalin
Intervalul temperaturii _ ,co

de lucru: 0-45%C

Semnalizarea starii LCD

operatiei:

Numdrul nivelurilor 2

de temperatura:
Temperatura antigel: 7°C

Intervalul de setare
a temperaturii:

Histerezis:

5-30°C

+0,2°C/+0,4°C/ PWM

Betriebsstatus-Signali-

sierung: Lco

Anzahl der Temperatur- 2

niveaus:

Frostschutztemperatur: 7°C

Bereich der Temp.: 5-30°C

Hysterese: +0,2°C / +0,4°C / PWM

Maitinimas: 2xAAA (2x1,5V),Sarminé

Darbiné aplinkos
temperatara:
Operacijos bisenos
signalizavimas:

Temperataros lygiy 2
skaicius:

0-45°C

LCD

Relaislastkapazitat:

Max. 250 V AC, max. 16 A

Antifrizo temperatara: 7°C

Betriebszyklus:

Wochentlich programmierbar

Schutzart:

1P20

Abmessungen [mm]:

90x90x36

Entsorgung der Gerdte
Die Geréte sind mit dem Symbol des durchge-
strichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.
GemaR der Europdischen Richtlinie 2012/19/
UE und dem Gesetz tiber verschlissene elektri-
sche und elektronische Geréte bedeutet eine
— solche Kennzeichnung, dass diese Gerate nach
Ablauf des Nutzungszeitraumes nicht zusam-
men mit anderen Siedlungsabfallen entsorgt werden diirfen.
Der Anwender ist verpflichtet, das Gerit bei einer Sammel-
stelle fiir elektrische und elektronische Abfille abzugeben.
Hiermit erklart LARS Andrzej Szymanski, dass der
Funkanlagentyp AURATON Libra H der Richtlinie
2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollstan-
dige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfigbar:
https://manuals.auraton.pl

mSpéciﬁcations techniques

Valdomos . 5_30°C
temperatdros ribos:
Tikslumas: +0,2°C / £0,4°C/ PWM

Maks. 250 V kintamoji
galia, maks. 16 A

Programuojamas kas savaite
Apsaugos laipsnis: P20
Matmenys [mm]: 90x90x 36

Relés keliamoji galia:

Darbo ciklas:

Neveikianciy jrenginiy iSmetimas
Irenginiai, apradyti Sioje instrukcijoje, yra pa-
Zenklinti pagal Europos Sajungos Direktyvy
2012/19/UE ir Lietuvos respublikos jstatymus
apie panaudota elektros jranga, zenklu, atro-
danéiu kaip perbrauktas atlieky konteineris.
— Toks Zenklinimas informuoja, kad tokie
jrenginiai po jy naudojimo termino negali bati
iSmetami kartu su buitinémis atliekomis i§ namy Gkiy. Varto-
tojas yra jpareigojamas surinkinéti savo panaudotus elektri-
nius ir elektroninius jrenginius ir pridavinéti elektrinius ir
elektronines atliekas tvarkanciom istaigom.

Teisi elgesys su panaudota elektrine ir elektronine iranga

Alimentation pour : 2 x AAA (2 x1,5V), alcalin

Plage de temp. : 0-45°C
Signalisation de I’état LCD

de fonctionnement :

Nombre de niveaux 2

de température :
Température antigel :  7°C

Capacitatea Plage de contréle o
de incircare a releului;  M12%- 250 VAC, max. 16 A de Ia température : 5-30°C
Ciclul de lucru: Programabil sdptdmanal Hystérése : +0,2°C/+0,4°C/PWM
Grad de protectie: 1P20 Capacité de charge
du relais : Max. 250 V AC, max. 16 A

Dimensiuni [mm]: 90x90x 36

Informatii privind reciclarea produsului

Dispozitivele sunt marcate cu simbolul tombe-
ronului de deseuri barat. in conformitate cu
Directiva Europeana 2012/19/UE si Legea pri-
vind echipamentele electrice si electronice,
aceste semne informeaza cd acest echipament,
— dupa perioada de exploatare, nu poate fi co-
lectat impreund cu alte deseuri menajere.

Utilizatorul este obligat sd-I predea la centrul de colectare
a echipamentului electric si electronic.

Prin prezenta, LARS Andrzej Szymanski declara ca
tipul de echipamente radio AURATON Libra H este in
conformitate cu Directiva 2014/53/UE si 2011/65/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este
disponibil la urmatoarea adresa internet:
https://manuals.auraton.pl

Cycle de fonctionnement : Programmable hebdomadaire
Niveau de sécurité : 1P20
Dimensions [mm] : 90x90x 36

Mise au rebut des appareils
Les appareils sont marqués du symbole de la
poubelle croisée. Selon la directive européenne
no.2012/19/UE et la loi relative aux équipements
électriques et électroniques usagés, un tel mar-
quage indique que cet équipement ne peut pas
mmmmmm  étre placé avec d’autres déchets ménagers.

L'utilisateur est responsable de la livraison des appareils
a un point de réception des équipements électriques
et électroniques épuisés.

Par la présente, LARS Andrzej Szymanski déclare que
I’équipement radio de type AURATON Libra H est
conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE
est disponible a I'adresse Internet suivante :
https://manuals.auraton.pl

irji iniais leidZia sumazinti p ir
junginiy patekima j aplinka.

LARS Andrzej Szymanski pareiskia, kad radijo jren-
ginio AURATON Libra H tipas atitinka direktyva
2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visa ES atitikties deklara-
cijos tekstg galite rasti Siuo interneto adresu:
https://manuals.auraton.pl

Huso curypHoctu: 1P20
90 x 90 x 36

OumeHsuje [mm]:

Odlaganje uredjaja
Ypehaju cy obenexkeHn cumb010M NpekpuKeHor
KaHTe 3a cmehe. Mpema eBpONCKOj AUPEKTUBM
6p. 2012/19/YE 1 3aKoHa Koju Ce 04HOCH Ha No-
TPOLLEHY €NIeKTPUYHY 1 e/IEKTPOHUYKY Onpemy,
TakBo obenesaBatbe yKasyje Aa ce Ta onpema He
BN CMe NOCTaB/baTyv ca APYrM KyRHUM OTNasoMm.
KopucHuUK je ogrosopaH 3a ucnopyky ypehaja Ha npujemHo
MecTo 3a uckopuLheHy eNeKTPUYHY U eNeKTPOHUYKY onpemy.

NAPC AHpp3ej C3umaHCKM OBMM M3jaBsbyje Aa je
Tvn paguo ypehaja AURATON Libra H y cknaay ca
AnpekTusom 2014/53/EY 1 2011/65/EY. KomnneTaH
TeKcT EY usjase 0 ycarnaweHoOCTU JOCTYNaH je Ha
cnepehoj UHTepHeT agpecu:
https://manuals.auraton.pl

Especificagbes técnicas
Fonte de alimentagdo: 2 x AAA (2 x1,5V), alcalino

Faixa de temperatura

de trabalho: 0-45°C
Sinalizagdo de status
de operagdo: LCD
Ndmero de niveis 2
de temperatura:
Temperatura o

. X 7°C
anticongelante:
Faixa de medigdo 5_30°C

de temperatura:

Histerese: +0,2°C/ £0,4°C / PWM
Capacidade de carga  \1+\ 950y CA, max. 16 A
do relé:

Ciclo de operagdo: Semanalmente programavel

Grau de protegdo: P20
90 x 90 x 36

Dimensdes [mm]:

Descarte dos dispositivos

Os dispositivos sdo marcados com o simbolo
de lixeira cruzada. De acordo com a Directiva
Europeia no. 2012/19/UE e do Acto relativo ao
equipamento eléctrico e electrénico esgotado,
tal marcagdo indica que este equipamento ndo

— pode ser colocado junto com outros residuos
gerados no agregado familiar.

O usudrio é responsavel por entregar os dispositivos a um

ponto de recepgdo de equipamentos elétricos e eletrdnicos
usados.

LARS Andrzej Szymanski declara que o tipo de equi-
pamento de radio AURATON Libra H em conformi-
dade com a Diretiva 2014/53/UE e 2011/65/UE.
O texto completo da Declaragdo de Conformidade da
UE esta disponivel no seguinte enderego da Internet:
https://manuals.auraton.pl



